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VERIFICA SUPERFICI AEROILLUMINANTI

ROSSELLI 1A, 2A, 3A

Soggiorno: 15.59 mq /8 = 1.94
sup. finestrata apribile:
1.80x2.30=4.14mqg > 1.94 mqg

Cucina:9.2mq/8=1.15
sup. finestrata apribile:
1.50x1.20=1.80mg > 1.15 mqg

ROSSELLI 1B, 2B, 3B

Soggiorno: 20.5 mq /8 = 2.56
sup. finestrata apribile:
1.80x2.30=4.14 mqg > 2.56 mq

ROSSELLI 4A

Cucina: 8.75mqg /8 =1.09
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mq > 1.09 mq

Soggiorno / Cucina: 39.72mq / 8 = 4.96
sup. finestrata apribile:
(2.50 x 2.30)+(1.00X2.30)+(1.20 x 2.30)+(1.50 x 2.30) = 14.26 mq > 4.96 mq

Bagno: 4.67 mq /8 =0.58
sup. finestrata apribile:
1.00 x 0.60 = 0.6 mg > 0.58 mq

Bagno 1: 5.3 mqg / 8 =0.66
sup. finestrata apribile:
0.80x 1.20 =0.96 mq > 0.66 mq

Bagno 1: 4.9 mqg /8 =0.61
sup. finestrata apribile:
1.20x0.80 =0.96 mg > 0.61 mqg

Camera 1:12mqg /8= 1.50
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30 =2.76 mq > 1.50 mqg

Bagno 2: 4.2mqg /8 =0.52
sup. finestrata apribile:
0.80x 1.20=0.96 mg > 0.52 mqg

Camera 1: 129 mqg /8 =1.61
sup. finestrata apribile:
1.80x2.30=4.14mqg> 1.61 mqg

Camera 2:14.2mq/8=1.77
sup. finestrata apribile:

1.50x2.30=3.45mqg>1.77 mq

Camera 1: 9.8 mqg /8 =1.22
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mq > 1.22 mq

Camera 2:12.4mqg/8=1.55
sup. finestrata apribile:
1.50x 1.20=1.80mg > 1.55 mq

% ventilazione forzata

Camera2:15mq/8=1.87
sup. finestrata apribile:

1.50 x 2.30 = 3.45 mg > 1.87 mqg

Camera 3:17.7 mqg /8 = 2.21
sup. finestrata apribile:
(1.20 x 2.30)+(0.80 x 2.30) = 4.60 mqg > 2.21 mq

ISONZO TA

Soggiorno/cucina: 17.6 mq /8 =2.2
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mg > 2.2 mqQ

% ventilazione forzata

Bagno 2: 4.7 mqg /8 =0.58
sup. finestrata apribile:
1.00 x0.60 =0.60 mg > 0.58 mqg

ISONZO 1C, 2B, 3B, 4B

% venftilazione forzata

Camera: 13.6 mqg/8=1.70
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mg > 1.70 mq

Bagno: 3.9 mg /8 =0.48
sup. finestrata apribile:
1.20 x 0.80 = 0.96 mqg > 0.48 mq

Soggiorno: 19.8 mq / 8 = 2.47
sup. finestrata apribile:
1.50 x 2.30 = 3.45 mqg > 2.47 mQ

Cucina: 7.8 mqg/8=0.97
sup. finestrata apribile:
1.20x 2.30 =2.76 mg > 0.97 mq

% venfilazione forzata

ISONZO 1B

Soggiorno/cucina/camera: 26.10 mq / 8 = 3.26
sup. finestrata apribile:

(1.80 x 2.30)+(1.20 x 2.30)= 6.90 mq > 3.26 mq

Bagno: 3.9 mqgq /8 =0.48
sup. finestrata apribile:
1.20 x 0.80 =0.96 mq > 0.48 mq

% ventilazione forzata

ISONZO 3A

Soggiorno: 22mq /8=2.75
sup. finestrata apribile:
2.70x2.30=6.21 mg>2.75mqg

Cucina: 88 mqg/8=1.10
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mq > 1.10 mg

Bagno 1: 5.3 mqg / 8 = 0.66
sup. finestrata apribile:
1.20 x 0.80 = 0.96 mqg > 0.66 mq

Bagno 2: 3.6 mg / 8 =0.45
sup. finestrata apribile:
1.20 x 0.80 = 0.96 mg > 0.45 mqg

Camera 1: 129 mg / 8 = 1.61
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mq > 1.61 mq

Camera2: 16 mqg/8=2
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mg>2 mQg

x ventilazione forzata

Bagno 1: 5.1 mq /8 =0.63
sup. finestrata apribile:
1.10x 0.60 = 0.66 mq > 0.63 mq

Bagno 2: 4.6 mqg /8 =0.57
sup. finestrata apribile:
1.20 x 0.80 =0.96 mq > 0.57 mq

Camera 1:15.2mq/8=1.90
sup. finestrata apribile:
1.50x2.30 =3.45 mq > 1.90 mqg

Camera 2:13.3mqg /8= 1.66
sup. finestrata apribile:
1.50x2.30 = 3.45 mq > 1.66 mq

ISONZO 2A, 4A

Soggiorno: 22.68 mq / 8 = 2.83
sup. finestrata apribile:
1.60 x2.25 =3.60 mg > 2.83 mqQ

Cucina:88mg/8=1.10
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mg>1.10 mg

Bagno 1: 5.3 mq /8 =0.66
sup. finestrata apribile:
1.20x0.80 =0.96 mg > 0.66 mq

Bagno 2: 3.6 mqg / 8 =0.45
sup. finestrata apribile:
1.20x0.80 =0.96 mg > 0.45 mqg

Camera 1: 129 mq / 8 = 1.61
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mg > 1.61 mqQ

* ventilazione forzata

ISONZO 5A

Soggiorno / Cucina: 61.64mq /8 =7.70
sup. finestrata apribile:
(2.70 x 2.30)+(1.45 x 2.30)+((1.20 x 2.30)x2)+
+(1.50 x 2.30) = 18.51 mqg > 7.70 mq

Bagno 1:4mq/8=0.5
sup. finestrata apribile:
1.20x0.80 =0.96 mg > 0.5 mqg

Camera 1: 14.5mq /8 = 1.81
sup. finestrata apribile:
1.50x 2.30 =3.45 mqg > 1.81 mq

Camera2:11.5mqg/8=1.43
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mq > 1.43 mq

Camera 3: 13.1mqg /8 =1.63
sup. finestrata apribile:
1.50 x 2.30 = 3.45 mqg > 1.63 mQ

Bagno 2: 4.6 mqg /8 =0.57
sup. finestrata apribile:
1.20x 0.80 =0.96 mqg > 0.57 mqg

Bagno 3: 5.1mq /8 =0.63
sup. finestrata apribile:
1.10x 0.60 = 0.66 mg > 0.63 mq

* ventilazione forzata

Camera2:16 mqg/8=2
sup. finestrata apribile:
1.20x2.30=2.76 mg >2 mqQ

*  ventilazione forzata
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